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OPINIA
w sprawie okreélenia sposobu zaopatrzenia w wode
planowanej inwestycji

W odpowiedzi na wniosek

w

»PBM POLSKI DOM”

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Polna 11

06-500 Miawa

sprawie zaopatrzenia w wode planowanej inwestycji pod nazwa:

budowa 8 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych i 1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z ustugami i handlem na parterze, przy ul. _agkowej w Miawie na dzialce nr 753 i 1393/2
informujemy, e istnieje mozliwo§é przytgczenia ww. nieruchomosci do miejskiej sieci wodociggowej

w ul. £gkowej z uwzglednieniem ponizszych uwag.

1)

2)

3)

W ul. takowej znajduje sie sie¢ wodociggowa PE DN110 w uktadzie obwodowym. Projektant
zobowigzany jest do przeliczenia mozliwosci przesylowych istniejgcego wodociggu wzgledem
zapotrzebowania wody na cele socjaine i ppoz. dia obiektu.

Planowana lokalizacja zabudowy koliduje z istniejgcym rurociggiem wody surowej oraz kablem
sterowniczym i zasilajacym miejska studnie glebinowa. Inwestycie nalezy poprzedzi¢
przebudowg istniejgcej infrastruktury podziemnej ujgcia wody, lokalizujgc ja poza
zagospodarowywanym obszarem, w gruntach gminnych.

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna obiektu przewiduje odprowadzenie wéd opadowych
iroztopowych z terenéw utwardzonych po oczyszczeniu w separatorze substancji
ropopochodnych do systemu rozsgczajacego do ziemi. Lokalizacja planowanego obiektu
w bezposrednim obszarze eksploatowanej studni gtebinowej wymaga podigczenia planowanej

inwestycji do miejskiej kanalizacji deszczowe;j.

Niniejszg opinie wydaje sig dla potrzeb Urzedu Miasta Miawa.

PREZESNZARZADU
Marek Dusingki
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