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1. Temat

Przebudowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nN-0,4kV przy
nowoprojektowanej Alei Sw. Wojciecha w Mtawie gm. Mtawa.

2.1. Wymiana pojedynczego stupa SN:
2.2. Linia napowietrzna SN:
2.3. Rozlacznik napowietrzny SN:
2.4. Linia kablowa SN:
¢ Przelozenie po nowe;j trasie:
e Rury ostonowe dwudzielne A160PS

e Rury ostonowe dwudzielne A110PS
2.5. Mufy kablowe:
2.6. Glowice kablowe:
2.7. Ograniczniki przepig¢:
2.8. Ziacze kablowe SN:
2.9. Stacja transformatorowa SN/nn:
2.10. Transformator:
2.11. Wymiana pojedynczego stupa nn:
2.12. Linia napowietrzna nn:
2.13. Przylacze napowietrzne:
2.14. Szatka pomiarowa:
2.15. Przylacze/a kablowe:
2.16. Szafka pomiarowa:
2.17. Linia kablowa nn:

e Przelozenie po nowej trasie

e Rury ostonowe dwudzielne A160PS
2.18. Kablowa rozdzielnica szafowa:
2.19. Stupowy roztacznik bezpiecznikowy:
2.20. Przecisk:
2.21. Przewiert:

. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
2x3x (XRUHAKXS 1x240 mm?)
-6l m
-108 m
3x (XRUHAKXS 1x120 mm?)
-66 m
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
YAKXS 4x240 mm?
-55m
-18 m
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
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3. Oswiadczenie projektanta

Mtawa, dnia 20.10.2020 rok

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z pdézniejszymi zmianami).

Oswiadczam

ze projekt budowlany na przebudowe linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV przy
projektowanej Alei Swiqtego Wojciecha w Mlawie gm. Mlawa zostal sporzadzony

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Uprawnienia budow
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4. Uprawnienia budowlane

S MAZOWIECKA
el OKREGODWA
B 0 1 8 A

APl BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/352 12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia lS@ﬂﬂhZOOOr.osamorzadachuwodowych
architektéw, inynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2200} r. Nr § poz. 42 z péén. zm.}, art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust 1,3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U. 22010 r. Nr 243, poz 1623 z péan. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.)

, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Sewerynowi Rutkowskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1972 roku w m. Nidzica, synowi Lecha’

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ur MAZ/ 0336 /PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektryczmych i
elektroenergetycznych

Szczegdlowy zakres gprawnien

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
obj¢tym wyzej wymienions specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowis podstawg do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
-nadzoru autorskiego, o '
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, ‘ .
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,-
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art, 62 vst. 5.
IL Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodrielnych funkcji technicznych w budownictwie, miniejsze mprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu W zakresie wyzej wymienionej

specjalnosci. ,

1ML Na mocy § 24 ust. 1 mzpomduninMinintnTmsportuiBudow:ﬂcﬂntdnhlSkwiﬂnil
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techwiczaych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do: . ;

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalaciami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloici 2adania stony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadniezia decyzji.

POUCZENIE
I.Zgodnie z art. 12 wst 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawg do wykomywania samod=ielnych funksjt
technicorych w budownicowiz stanowi wpis do ceniralneso rejestr, prowadzonego prrez Glownego Inspekiora
Nad=oru Budowlanego oraz wpis na lisig czlonkiw whaiciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejssef decysji sbuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikucyjnej Polskief Lzby [nzymierdw
Budowniciwa w Warszawie 2a posrednicrwem Okregowej Komiji Kwalifikacyinej Mz=owieckiej Okregowe I=by
Insyniersw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od driia jef dorgezenia.

Skisd Orzekajacy
1/ mgr int. Krzysztof Latoszek
2/ mgr in Irenz Churska
3/ mgr int. Krzysztof Booss S - v
7

Otrzymuja:
1. Pan Sewervn Rutkowski
ul. Stefana Batorego 27
06-500 Mlawa
2. Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
3.aha
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FZM-8L5-LPS *

Pan SEWERYN RUTKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0557/09

adres zamieszkania ul. BATOREGO 27, 06-500 MtAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.



5. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o:
5.1. Zlecenie Inwestora.
5.2. Podktiady geodezyjne w skali 1:500.
5.3. Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej nr R/20/063464.
5.4. Protokoét z narady koordynacyjnej G.6630.2.200.2020.
5.5.Uzgodnienia z ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji Miawa.
5.6. Wizjg oraz pomiary w terenie.
5.7. Obowiazujace ,,Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA".
5.8. Aktualne normy, przepisy, albumy 1 katalogi.
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&) Energa

opera tor
Llumer R/20/063464 Liejscowoé(: Miawa Data 26-10-2020
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Plocku

Niniejszy dokument okreéla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecia (urzadzeniami) obiektu:
1. Obiekt:
Nazwa:Linia kablowa i napowietrzna nN oraz linia SN
Adres (Nr dzialki):Mtawa, ul. Zabrody
gm. Miawa, dzialka numer 929, 825/1, 895/35, 897/1, 999/47, 999/46, 999/45, 999/44, 895/33,
895/34
2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
21.  Ciag liniowy [SN] - Zabrody [0031/28] - linia kablowa SN-15 kV
2.2.  Stacja SN/nN [SN] - Miawa Smolamia | [T762080] - linia kablowa 0,4 kV
2.3, Stacja SN/nN [SN] - Miawa Zabrody IV [T762059] - linia napowietrzna oraz kablowa 0,4 kV
24,  Stacja SN/nN [SN] - Miawa Zabrody [T762028] - linia kablowa 0,4 kV
3. Zakres niezbednej przebudowy sieci:
31.  Urzadzenia WN | SN:
Linia kablowa SN-15 kV Zabrody pomigdzy GPZ Olechinek i stacjq T762027
- linig kablowa SN-15 w miejscu kolidujacym z planowanym zagospodarowaniem terenu umiesci¢ w rurach ostonowych, kazdg

Zyle linii zabezpieczy¢ osobna rurg,

Linia kablowa SN-15 kV Zabrody kier. T762080
- linig kablowa SN-15 kV przesuna¢ w miejsce niekolidujace z planowanym zagospodarowaniem terenu,
- w miejscu skrzyzowania z proj. droge linie umiesci¢ w rurach ostonowych, kazda 2ylg linii zabezpieczy¢ osobna rurg,

Linia kablowa SN-15 kV Zabrody pomigdzy T762028 oraz T762059

- linig kablowa SN-15 kV przesunag w miejsce niekolidujace z planowanym zagospodarowaniem terenu,

- w miejscu skrzyzowania z proj. droge linie umiesci¢ w rurach ostonowych, kazda zylg linii zabezpieczy¢ osobng rurg,
3.2.  Stacja transformatorowa:

nie dotyczy
33.  Urzadzenia nn:

Linia kablowa nn-0,4 kV zasilana ze stacji T762080 kier. Z7603265

- linig kablowa 0,4 kV przesuna¢ w miejsce niekolidujace z planowanym zagospodarowaniem terenu,

- w miejscu skrzyZzowania z proj. drogg lini¢ umiesci¢ w rurze oslonowej,

Linia napowletrzna nn-0,4 kV zasilana ze stacji 7762059

- przebudowaté ist. stanowisko linii napowietrznej w miejsce niekolidujgce z planowanym zagospodarowaniem terenu,

- odbudowat istniejace przylacza napowietrzne, zasilane obecnie od stanowiska przewidzianego do przebudowy, realizacja
przewodem AsXSn o przekroju 25 mm,

Zlacze kablowe nn-0,4 kV nr 27602790 zasllane ze stacji T762059
- przebudowat ist. zigcze kablowe w miejsce niekolidujace z planowanym zagospodarowaniem terenu,

Linia kablowa nn-0,4 kV zasilana ze stacji T762059 kier. 2760279
- linig kablowa 0,4 kV przesuna¢ w miejsce niekolidujace z planowanym zagospodarowaniem terenu,

Linia kablowa nn-0,4 kV zasilana ze stacji T762028 wraz ze ziaczem kablowym nr 27601891

- linig kablowa 0,4 kV przebudowat w miejsce niekolidujgce z planowanym zagospodarowaniem terenu,
- w miejscu skrzyzowania z proj. droge lini¢ umiesci¢ w rurze oslonowej,

- Zlacze kablowe nr Z7601891 przebudowa¢ w poblize granicy dzialek 895/33 i 895/32,




&/ Energa

operator
34. Demontaze:
- wykona¢ demontaze, celem realizacji przebudowy zgodnie z pkt 3.3.
4. Inne ustalenia:

4.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
Na zakres okreslony w pkt 3 warunkéw przebudowy sieci nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa, ktora podlega
uzgodnieniu w Rejon Dystrybucji Miawa przed przystapieniem do realizacji przebudowy.

Ninlejsze warunki przebudowy nie uwzgledniaja kolizji z istniejaca linia napowietrzng WN-110 kV zlokalizowana
w bezpo$rednim sasiedztwie prowadzone] inwestyc]i. W celu opracowania warunkéw przebudowy dla ww. linii
energetyczne] prosimy o wystapienie ze stosownym wnloskiem do ENERGA - OPERATOR SA, Oddziat w Plocku.

4.2 Inne wymagania:

Inwestycja w uzgodnionym zakresie bgdzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowg urzadzen
elektroenergetycznych z wlascicielem sieci ENERGA - OPERATOR SA z siedziba w Gdarisku przy ulicy Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdarisk, Oddzial w Plocku, z siedzibg w Plocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock.

5. Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Plocku.

6. Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest moziiwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

7. Warunki przebudowy sieci wazne sg przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.

ierowgfik
u Jiecipwego

Blazirski Mariusz JoannaMalkiewi

OPRACOWAL N~ ZATWIERDZIL

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybucji w Miawie
ul. Warszawska 127, 06-500 Mlawa
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& Energa

operator
Miawa, 27 listopada 2020 roku

ENERGA OPERATOR SA

Oddziat w Ptocku

Rejon Dystrybucji Mtawa

Nr dok. EOP-74-009417-2020 Zgtaszajacy projekt do uzgodnienia:
Ustugi Projektowe Andrzej Dusirski
ul. Warszawska | lok. 19
06-500 Miawa

UZGODNIENIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ
Nr uzgodnienia: 530/20
Dokumentacia: Przebudowa (usunigcie kolizji) linii kablowych nn 0,4 kVi SN 15 kV.
WP nr R/20/063464.
Lokalizacja: Miawa Al. Sw. Wojciecha

Zakres uzgodnienia:  formalno-prawny oraz techniczny (zgodno$é z rozwigzaniami technicznymi i standardami
przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)

Uzgodniono: TAK
Uwagi: 1. Calos¢ zaprojektowat zgodnie z powszechnie uznanymi regutami technicznymi

oraz Standardami Technicznymi obowigzujacymi w ENERGA OPERATOR S.A.
2. Uzgodnienie nalezy zataczy¢ do dokumentacii.

Uzgodnienie przygotowat: Rafat Kaszubski

Zalgczniki:
1. PZT, schemat - 1 egz.

nzymer ds.Dokume
Dziat Dokumen

Rafaf Kaszubsk!
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F2/X11G-8
Edycja D
STAROSTA MLAWSKI

G.6630.2.200.2020

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczacego sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
1. Sposéb, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej:
la. Narada koordynacyjna przeprowadzona stacjonarniec w dniu 2020-10-29 w siedzibie
Wydzialu Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomo$ciami Starostwa Powiatowego
w Mlawie przy ulicy Stary Rynek 10, 06-500 Mlawa

2. Opis przedmiotu narady:

2a. Oznaczenie rodzaju i typu sieci/przylacza*: sieci energetyczna, wodociagowa,
telekomunikacykanalizacja sanitarna i deszczowa

2b. Lokalizacja: Miawa Aleja Sw. Wojciecha Etap I11 od KM 2+134,00 do KM 2+430,00
wraz z dojazdem do ul. Smolamnia

3. Wnioskodawca:
3a. Imig i nazwisko (nazwa) oraz dane identyfikujgce wnioskodawce:
USLUGI PROJEKTOWE, mgr inz. Andrzej Dusinski.06-500 Mlawa,Warszawska | lok.19,
3b. Data wplywu wniosku do WGKiGN: 2020-10-27
4. Przewodniczacy narady koordynacyjnej:

Arkadiusz Glazewski - Inspektor w Wydziale Geodezji Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami.

5. Imiona i nazwiska uczestnikéw oraz oznaczenie podmiotéw, ktére te osoby reprezentuja
zawiera tabela nr 1.

6. Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej zawarte w tabeli nr 1.

7. Informacja o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele w niej nie
uczestniczyli zawarta w tabelinr 1.

8. Wnioski o koordynacje¢ robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. B
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usfug i sieci telekominikacyjnych.

£
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TABELA Nr 1.

FyX1/G-08
Edycja D

L.p.

Nazwa podmiotu

Stanowiska uczestnikéw narady (zalecenia, uwagi),
Informacja o podmiotach nie uczestniczgcych w naradzie.

Imig¢ i nazwisko
uczestnika (podpis)

Przewodniczacy
narady
koordynacyjnej

Energa Operator S.A.
Oddzial w Plocku

Polska Spotka
Gazownictwa
Spélka. z 0.0.

ZWKi0S$ , WOD-KAN"
Spélka z 0.0

.................. SR ———— y
o s AR ’.'q.«/fz.'.?.-ém#. ...........

Urzad Miasta / Gminy*

W ﬂ/ﬂtn\? .....

Orange Polska SA
Dzial Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0
Region Poludnie

Powiatowy Zarzad
Drég w Miawie

Mazowiecki Zarzad
Drég Wojewadzkich
RD Ciechanéw

Zakiad Uslug
Wodnych w Miawie

*Niepotrzebne skreshc

Strona 2 22
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Arkadiusz Glazewski

0Od: Grzegorz Zasina <kt2@wod-kan-mlawa.com.pl>

Wyslano: 30 pazdziernika 2020 08:24

Do: ‘Arkadiusz Glazewski'

DW: dt@wod-kan-mlawa.com.pl

Temat: RE: mtawski_narada koordynacyjna

Zalaczniki: ASW3 - PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA -2 27.10.2020-Layout1.pdf, ASW3 -

PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA -1 27.10.2020-Layout1.pdf

Dzien dobry.
W celu uzgodnienia prosze dostosowac dokumentacje do ponizszych uwag:
1. Na wysokosci dziatki 10-819/18 projektowany kabel oswietleniowy oddali¢ od projektowanego przytacza
kanalizacji sanitarnej na odlegtos¢ wynoszgcg min. 0,5m od skrajni rurociggu.
2. Na skrzyzowaniu Alei Sw. Wojciecha z ul. Baczynskiego oddali¢ stup owietleniowy (nr 1/1) na odlegtoé¢ min.
0,8m od skrajni wodociggu.
3. Na skrzyzowaniu Alei Sw. Wojciecha z ul. Smolarnia oddali¢ stupy elektryczne (stup nr 1/7, nr 1/19) na
odlegtos¢ min. 0,8m od skrajni sieci kanalizacji sanitarnej.
4. Na skrzyzowaniu Alei Sw. Wojciecha z ul. Smolarnia (w km drogi 2+358,14) w miejscu zblizenia kabla TP do
studni kan. sanit. zastosowac rury ostonowe.
5. Na wysokosci budynku przy ul. Smolarnia 15, w miejscu projektowanego hydrantu zatozy¢ rury osfonowg na
istn. kabele eN.

Grzegorz Zasina
Dzial Techniczny

Zoktad "WOD-KAN" 5p. z 0. 0.

ul. Plocka 106, 06-500 Miawa
@ | 236546073

ny 100 www.wod-kan-mlawa.com.pl

From: Arkadiusz Gtazewski [mailto:arkadiusz.glazewski@powiatmlawski.pl]

Sent: Wednesday, October 28, 2020 10:29 AM

To: ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Centrum@orange.com; Kaszubski Rafat; krzysztof.komorowski@psgaz.pl; kt2@wod-
kan-mlawa.com.pl; dariusz.nieznanski@mlawa.pl; piotr.tomaszewski@mlawa.pl

Subject: mtawski_narada koordynacyjna

Dzieri dobry

Prosze o uzgodnienie zataczonego projektu sieci energetycznej, wodociggowej, telekomunikacyjnej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej

w Miawie -Aleja Sw. Wojciecha Etap Il

Projektowane odcinki sieci potozone sg w obrebie 10 Miasto Mtawa

Whniosek zarejestrowano pod numerem G.6630.2.200.2020.

Pozdrawiam Arkadiusz Gtazewski
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Arkadiusz Glazewski

Od: Kaszubski Rafal <Rafal.Kaszubski@energa.pl>

Wystano: 29 pazdziernika 2020 14:45

Do: ‘arkadiusz.glazewski@powiatmlawski.pl'

Temat: FW: mtawski_narada koordynacyjna

Zalaczniki: ASWS3 - PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA -1 27.10.2020-Layout1.pdf, ASW3 -

PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA -2 27.10.2020-Layout1.pdf

Dzien Dobry

Uzgodniono pod nastepujacymi warunkami:

1. Rozpoczecie robot zglosic w ENERGA OPERATOR SA Rejon Dystrybucji Mtawa nie poZniej niz 7 dni przed
planowanym ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang siec elektroenergetyczng, nalezy wstrzymac prace i
niezwlocznie powiadomi¢ ENERGA OPERATOR SA Rejon Dystrybucji Mtawa.

3. Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w odlegiosci 1,5 m po obu
stronach od sieci elektroenergetycznej.

4. Na kable elektroenergetyczne w miejscach skrzyzowar natozy¢ dwudzielne rury ostonowe.

5. Skrzyzowania z siecig elektroenergetyczng przed zasypaniem zglosic¢ do odbioru w ENERGA OPERATOR SA Rejon
Dystrybucji Mtawa.

6. Zachowac wszelkie wymagane odlegtosci od istniejgcej/projektowane] sieci elektroenergetyczne;.

7. Wszelkie uszkodzenia sieci elektroenergetycznej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungc¢ wiasnym kosztem i
staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej, ponosi odpowiedzialnosé z
tytutu szkody wynikowej poniesionej przez ENERGA OPERATOR SA.

O uszkodzeniu sieci elektroenergetycznej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic Pogotowie
Energetyczne nr tel. 991.

Pozdrawiam

Rafat Kaszubski
Inzynier ds. Dokumentacji Energetycznej

T +48 24 368 80 04
M +48 609 552 667

rafal.kaszubski@energa.pl

ENERGA-OPERATOR SA

t r EﬂEfga Oddziat w Ptocku
operator ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock
www.energa-operator.pl

ENERGA OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Sad Rejonowy Gdansk - Pétnoc, VII Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000033455, NIP: 583-000-11-90,
Regon 190275904, Kapitat zakltadowy/wptacony 1 356 110 400 zt

From: Arkadiusz Gtazewski <arkadiusz.glazewski@ powiatmlawski.pl>

Sent: Wednesday, October 28, 2020 10:29 AM

To: 2ZS5.Narady.Koordynacyjne.Centrum@orange.com; Kaszubski Rafat <Rafal.Kaszubski@energa.pl>;
krzysztof. komorowski@psgaz.pl; kt2 @wod-kan-mlawa.com.pl; dariusz.nieznanski@mlawa.pl;
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mtr.tomaszewski@mlawa.p!
Subject: mfawski_narada koordynacyjna

Dzien dobry

Prosze o uzgodnienie zataczonego projektu sieci energetycznej, wodociggowej, telekomunikacyjnej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej

w Mtawie -Aleja Sw. Wojciecha Etap Il

Projektowane odcinki sieci potozone sg w obrebie 10 Miasto Miawa

Whiosek zarejestrowano pod numerem G.6630.2.200.2020.

Pozdrawiam Arkadiusz Glazewski
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8. Uzgodnienia branzowe - Nie dotyczy
9. Decyzje administracyjne - Nie dotyczy
10. MPZP lub Decyzja lokalizacyjna - Nie dotyczy

11. Stan istniejgcy

Przewidziana do przelozenia oraz zabezpieczenia rurami oslonowymi linia

kablowa SN-15kV Zabrody zasilana jest GPZ Olechinek i wykonana jest

kablem:

¢ 3x (XRUHAKXS 1x120 mm?) na odcinku od GPZ do T762027.

¢ 2x3x (XRUHAKXS 1x240 mm?) na odcinku migdzy stacjami T762027,
T762080 i T760223.

Przewidziana do przebudowy linia kablowa nN-0,4kV wykonana jest kablem
YAKXS 4x240 mm? zasilanym ze stacji T762080 (proj. ulica dojazdowa do ulicy
Smolarnia).

12. Rozbiorki - Nie dotyczy

13. Linia SN (kablowa)
13.1. Linia kablowa SN-15kV Zabrody relacji GPZ Olechinek - T762027

W zwiazku 2z zaistniala kolizja istniejacego kabla SN-15kV typu
3x (XRUHAKXS 1x120 mm?) z projektowana Aleja Sw. Wojciecha (kabel
ulozony w poprzek ulicy), nalezy zabezpieczy¢ go dwudzielng rura ostonowa
A110PS (koloru czerwonego) na odcinku o dtugosci 22m (df. rury 66m=3x22m).
Uszczelnienie przepustow kablowych wykonaé za pomoca systemow uszczelnien
GABO, typu SRA-110.

13.2. Linia kablowa SN-15kV Zabrody relacji T762027 - T762080
oraz T760223 - T762080

W zwiazku z zaistniala kolizja istniejacych kabli SN-15kV  typu
2x3x (XRUHAKXS 1x240 mm?) z projektowana ulica dojazdowa do ulicy
Smolarnia oraz projektowana siecia kanalizacyjna, nalezy kable przelozy¢ po
nowej trasie na odcinku o dlugosci 61 m.

Dodatkowo kable nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zaznaczeniem na PZT,
dwudzielnymi rurami ostonowymi A160PS (koloru czerwonego) na odcinku
o ftacznej dhugosci 18m (db. rury 108m=6x12m+3x6x2m). Uszczelnienie
przepustow kablowych wykona¢ za pomoca systemow uszczelnien GABO, typu
SRA-160.

13.3. Sposdb utozenia w ziemi kabli SN-15kV

Kable uktada¢ w wykopie o glgbokosci 1,0 m na podsypce z piasku o grubosci
10 c¢m, linig falista. Po zabezpieczeniu kabli rurami oslonowymi i ulozeniu na
podsypce z piasku, a przed zasypaniem nalezy zglosi¢ je do inwentaryzacji
geodezyjnej oraz odbioru technicznego.

Po wykonaniu inwentaryzacji i odbiorze, kable przysypa¢ 10 cm warstwa piasku
i 15 cm warstwa ziemi rodzimej oczyszczonej z gruzy i Jeamieni, przykrywajqc to

UTKOW
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foliag koloru czerwonego. Po przykryciu folia wykop wyrownac ziemia rodzima
oczyszczong z gruzu i kamieni ubijang warstwami.

Trase utozenia kabla oraz rur ostonowych przedstawiono na PZT w skali 1:500
oraz schemacie jednokreskowym.

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym,
wszystkie roboty ziemne przy ukladaniu kabla wykonaé¢ re¢cznie pod
nadzorem wtlascicieli lub uzytkownikow tych urzadzen. Pozostale wykopy
wykonac¢ recznie lub mechanicznie.

14. Stacja transformatorowa Sn/nn - Nie dotyczy

15. Linia nn (kablowa)
15.1. Linia kablowa nN-0,4kV zasil. z T762080 Smolarnia |

W  zwiazku z zaistniala kolizjg istniejacego kabla nN-0,4kV  typu
YAKXS 4x240 mm? z projektowana ulica dojazdowa do ulicy Smolarnia oraz
projektowang siecia kanalizacyjna, kabel nalezy przelozy¢ po nowej trasie na
odcinku o dlugosci 55 m.

Dodatkowo kabel nalezy zabezpieczy¢ dwudzielna rura ostonowa AI160PS
(koloru niebieskiego) na odcinku o lacznej dlugosci 18m (12m+3x2m).
Uszczelnienie przepustow kablowych wykona¢ za pomoca systemow uszczelnien
GABO, typu SRA-160.

15.2. Sposob utozenia w ziemi kabla nN-0,4kV

Kabel uktada¢ w wykopie o glgbokosci 0,8 m na podsypce z piasku o grubosci
10 c¢m, linig falista. Po zabezpieczeniu kabla rurami ostonowymi i utozeniu na
podsypce z piasku, a przed zasypaniem nalezy zglosi¢ go do inwentaryzacji
geodezyjnej oraz odbioru technicznego. Po wykonaniu inwentaryzacji i odbiorze,
kable przysypa¢ 10 cm warstwa piasku 1 15 cm warstwa ziemi rodzimej
oczyszczonej z gruzu i kamieni, przykrywajac to folia koloru niebieskiego.
Po przykryciu folia wykop wyrownac¢ ziemia rodzima oczyszczona z gruzu
1 kamieni ubijana warstwami.

Trase utozenia kabla oraz rur ostonowych przedstawiono na PZT w skali 1:500
oraz schemacie jednokreskowym.

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym,
wszystkie roboty ziemne przy ukladaniu kabla wykona¢ re¢cznie pod
nadzorem wlascicieli lub uzytkownikow tych urzadzen. Pozostale wykopy
wykona¢ recznie lub mechanicznie.

16. Oswietlenie uliczne - Nie dotyczy
17. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe) - Nie dotyczy
18. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe) - Nie dotyczy

19. Ochrona przeciwprzepig¢ciowa linii SN - Nie dotyczy

mgring, SEWE R,
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20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn

Nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepigciowa linii nn - Nie dotyczy

22.Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN

Nie dotyczy

23.0Ochrona od porazen pradem elektrycznym w stacji transformatorowej
SN/nn - Nie dotyczy

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn - Nie dotyczy

25. Obliczenia techniczne - Nie dotyczy

26. Opinia geotechniczna - Nie dotyczy

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

Nie dotyczy

28. Kolizje / skrzyzowania - Nie dotyczy

29. Ingerencja w zielen wysoka - Nie dotyczy

30. Ochrona konserwatorska - Nie dotyczy

31. Opis projektu zagospodarowania terenu- Nie dotyczy

32. Obszar oddzialywania inwestycji - Nie dotyczy

33. Uwagi

Cato$¢ prac wykona¢ w oparciu o ,Standardy techniczne w ENERGA —
OPERATOR S.A.” oraz niniejszy projekt z zachowaniem postanowien
norm, albumow, katalogdw, uzgodnien, przepisow w wykonawstwie oraz
zgodnie z wiedzq techniczna.

Wszelkie prace montazowe wykonac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
BHP i uzgodnieniami.

Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsigbiorstwo, ktére posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie
elektrycznym.

Tyczenie oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej.

Teren po wykonaniu wykopow wyrownac i doprowadzi¢ do stanu jak przed
rozpoczeciem prac.

Dla materialbw mogacych wprowadzi¢ zagrozenie Srodowiskowe
wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ ,kartg charakterystyki substancji
niebezpiecznych” (np.: farby, rozpuszczalniki, smary)
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34. Zestawienia montazowe i demontazowe

Istniejace linie kablowe SN-15kV i NN-0,4kV

L.p. nazwa ilosé j-m. UWAGI
1 | Kabel YAKXS 4x240 55 m z demontazu
2 | Rura ostonowa dwudzielna A160PS - niebieska 18 m
3 | Systemow uszczelnien GABO, typu SRA-160 2 szt.

4 | Folia kablowa niebieska 55 m

5 | Kabel XRUHAKXS 1x240 366 m z demontazu
6 | Rura ostonowa dwudzielna A160PS - czerwona 108 m

7 | Systemoéw uszczelnien GABO, typu SRA-160 12 szt.

8 | Rura ostonowa dwudzielna A110PS - czerwona 66 m

9 | Systemow uszczelnien GABO, typu SRA-110 6 szt.

10 | Folia kablowa czerwona 86 m

11 | Piasek na podsypke 17 m3
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Legenda:

%

o

“""‘\"\\'oro]. stip

- projektowana studnia rewizyjna

@ - projektowany wpust deszczowy

- proj. sie¢ kanalizacji sanitamej

“ - proj. rurociag ¢i$. kanalizacji sanitarnej
*— - proj. sie¢ wodociagowa

—— - proj. sie¢ kanalizacji deszczowe;

- proj. kabel teletechniczny

- proj. kanat technologiczny

| 158858500 —— - projektowane obrzeze betonowe 8x30x100
e - projektowany kabel energetyczny (o$wietleniowy)
--------- - projektowany kabel energetyczny SN-15kV

- projektowany kabel energetyczny nN
® - projektowany stup wraz z oprawg parkowa LED
-0 - projektowany stup wraz z oprawg uliczng LED

- projektowany kraweznik betonowy typu ciezkiego 20x30x100
- projektowany kraweznik betonowy najazdowy typu ciezkiego 20x22x100
- projektowany opornik betonowy 12x25x100

; v ¥ \ L=12m
zabezpieczenie istn. kabla SN Y 4 golx,
3x(XRUHAKXS 1x120 mm?)
rurq dwudzielng typu A160PS
_7% na odc. o df. 3x22m
/K 7 S0
Y/ o/ =
Vs /\/ ,"’ 7 ™~
: LSS - ) - BUDOWA ALEl $W. WOJCIECHA W MLAWIE - ETAP Ill
Yl = E‘\ —p \ OD KM 2+134,00 DO KM 2+430,00
S/ . NS WRAZ Z DOJAZDEM DO UL. SMOLARNIA
A&I /&y' - = (Cfs ﬂ LQ MWESTOR
i s O ol =4 = s MIASTO MLAWA
SRS/ Nl = o 06-500 MLAWA, UL. STARY RYNEK 19
/é\\ " X ; | m:uua'zﬁ wYrosAwczY e 1:500
o ! o TEL KoM 302202 M0 [T P
74 x 5 yessicses | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1
! N S “'\ l
> < P M ~ SR PROJEXTANT BRANZA ELEKTR YCINA. SPRAWOZAUACY
PRAWA AUTORSKIE ZASTRIEZONE m‘.znﬁmn&, mﬁmﬁv‘mﬂﬁ‘mm
g’n:m% 2 H‘.}I':AZAE.%;A!!
: '\““*«_‘_\\\ ~PAZDZIERNIK 2020 R. @
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Legenda:

—— - projektowany kraweznik betonowy typu cigzkiego 20x30x100
----- - projektowany kraweznik betonowy najazdowy typu cigzkiego 20x22x100
—— - projektowany opornik betonowy 12x25x100
—— - projektowane obrzeze betonowe 8x30x100
—— - projektowany kabel energetyczny (oéwietleniowy)
------ - projektowany kabel energetyczny SN-15kV
------- - projektowany kabel energetyczny nN
® - projektowany stup wraz z oprawa parkowg LED
P - projektowany stup wraz z oprawa uliczng LED
{9 - projektowana studnia rewizyjna
@ - projektowany wpust deszczowy
—— . proj. sie¢ kanalizacji sanitamej
“2=%% . proj. rurociag ci$. kanalizacji sanitamej
—— - proj. sie¢ wodociagowa
— - proj. sie¢ kanalizacji deszczowej
-------- - proj. kabel teletechniczny
—— - proj. kanat technologiczny

BUDOWA ALE! $W. WOJCIECHA W MLAWIE — ETAP Il
OD KM 2+134,00 DO KM 2+430,00
WRAZ Z DOJAZDEM DO UL. SMOLARNIA

INWESTOR
MIASTO MLAWA
08-500 MLAWA, UL. STARY RYNEK 19
STADIUM BRANZA SHALA
MMPROONJAIKTM“ ELEKTRYCZNA 1:500
RYSUNEX NUMER RYSUNKL
Jue om0 1005 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2
PROJEKTANT BRANZA ELEKTRYCINA Y BRANZA
MGR INZ. SEWERYN ELEKTRYCINA | TELEKOMUNKACY NA.
RUTKOWSK] MGR IN2, JERZY ZIELINSKI
PRAWA AUTORSKIE ZASTRIEZONE | o e MAZ/336/PWOE/ 12 upr. nr 24MWVe/73
PiIB Wﬂg PIIB MAZAE/2568/02
PoDPIS PODPIS PODPIS
DATI;AZDZIERN IK 2020 R.
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kierunek ::I
T762080 .
Smolarnia | " 1 przetozenie istn.
i kabla nN-0,4kV
3l YAKXS 4x240 mm?
Fig! | naodcinku o dt. 55m
i :_.. S
A
l‘t%}l
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kierunek GPZ Olechinek

Nazwa i adres obiektu budowlanego.

BUDOWA ALEI SW. WOJCIECHA W MLAWIE — ETAP 111 OD KM 2+134,00 DO
KM 2+430,00 WRAZ Z DOJAZDEM DO UL. SMOLARNIA

WP: R/20/063464

Tytut Schemat jednokreskowy projektowanej przebudowy sieci kablowej SN i nn
rysunku
Projektant Sprawdzajacy Data
Seweryn Rutkowski Jerzy Zielinski
10.2020r
Nr upr. MAZ/336/PWOE/12 Nrupr. 158/Wa/74
Podpis Nr rys.
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INFORMACUJA
Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor: MIASTO MLAWA
06-500 MLAWA, STARY RYNEK 19

Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ
SIECI SN I NN

Adres budowy:  BUDOWA ALEI SW. WOJCIECHA W MLAWIE — ETAP I
OD KM 2+134,00 DO KM 2+430,00 WRAZ Z DOJAZDEM
DO UL. SMOLARNIA

Projektant: mgr inz. Seweryn Rutkowski
ul. St. Batorego 27
06-500 Mtawa

Podstawa opracowania:

. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydzial
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa
Powiatowego w Mtiawie

. Pomiary uzupetniajace w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres robot:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest przebudowa elektroenergetyczne;
sieci kablowej SN-15kV i nN-0,4kV przy projektowanej Alei Sw. Wojciecha
w Mlawie gm. Miawa

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestvcji oraz kolejnosé realizacji:

Zapoznanie pracownikéw z projektem budowlanym
Przygotowanie placu budowy

Wytyczenie trasy kabla SN 1 nn oraz utozenia rur ostonowych
Wykonanie robot ziemnych

Demontaz i ponowne utozenie po nowej trasie kabla SN i nn
Utlozenie rur ostonowych

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Zasypanie wykopu 1 uporzadkowanie placu budowy

Pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

Wykaz istniejacvch obiektow budowlanvch podlegajacych rozbiorce lub
adaptacji:
Nie dotyczy
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Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejaca linia energetyczna kablowa nn
Istniejaca linia energetyczna kablowa SN

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych:

transport i skladowanie materiatow budowlanych — przycisnigcie pracownikowi
konczyn przez elementy konstrukcyjne, otarcia naskorka

wykopy mechaniczne pod fundamenty — zaczepienie, zahaczenie pracownika
wykopy regczne pod fundamenty — oberwanie sig¢ skarpy i przysypanie
pracownika

montaz 1 stawianie fundamentéw oraz slupow — przycisnigcie pracownikowi
konczyn, uszkodzenie ciata przy zerwaniu lub zsunigciu zawiesi z haka dzwigu
porazenie pradem elektrycznym: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

hatas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

wysilek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wigkszosSci prac

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przvstapieniem do
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

zapoznanie pracownikow  zatrudnionych na budowie z  zakresem
niebezpieczenstwa przy poszczegdlnych fazach robot budowlanych
bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania robot

prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wyposazenie pracownikow w odpowiednie srodki techniczno — ochronne
zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem osdéb niezatrudnionych
zabezpieczenie placu budowy w niezbedne srodki tacznosci

wyposazenie budowy w Srodki pierwszej pomocy

sktadowanie materialtow w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaly
1 utrudniaty dojazdu 1 dojscia

wyposazenie placu budowy w niezbedny sprzet p. poz

Opracowat:




