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1. Temat

Przebudowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nN-0,4kV oraz linii
napowietrznej nN-0,4kV przy nowoprojektowanej Alei Sw. Woijciecha
w Mlawie gm. Mlawa.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

2.1. Wymiana pojedynczego stupa SN: nie dotyczy
2.2. Linia napowietrzna SN: nie dotyczy
2.3. Roztacznik napowietrzny SN: nie dotyczy
2.4. Linia kablowa SN: 2x3x (XRUHAKXS 1x240 mm?)
¢ Przetozenie po nowej trasie - 35 m
e Zabezpieczenie rurami ostonowymi A160PS -144 m
2.5. Mufy kablowe: nie dotyczy
2.6. Glowice kablowe: nie dotyczy
2.7. Ograniczniki przepiec: nie dotyczy
2.8. Zlacze kablowe SN: nie dotyczy
2.9. Stacja transformatorowa SN/nn: nie dotyczy
2.10. Transformator: nie dotyczy
2.11. Przestawienie pojedynczego stupa nn: K-10,5/13,5E - 1 szt.
2.12. Linia napowietrzna nn: nie dotyczy
2.13. Przylacze napowietrzne: nie dotyczy
2.14. Szafka pomiarowa: nie dotyczy
2.15. Przylacze/a kablowe: nie dotyczy
2.16. Szafka pomiarowa: nie dotyczy
2.17. Linia kablowa nn:
e Budowa: YAKXS 4x120 mm? - 135/161 m
e Przetozenie po nowe;j trasie: YAKXS 4x240 mm? -22m (2x11)
e Przelozenie po nowej trasie: YAKXS 4x120 mm? - 19m (11+4+4)
2.18. Kablowa rozdzielnica szafowa:
e Budowa: KRSN-00/3R-NH2/2R-NHO0/F - 1 kpl.
¢ Przestawienie w nowg lokalizacje: KRSN-00/4R-NH2/F - 1 kpl.
2.19. Stupowy rozlacznik bezpiecznikowy: nie dotyczy
2.20. Przecisk: nie dotyczy
2.21. Przewiert: nie dotyczy

mgr inz. SEWERYM RUTHOWSKI
Uprawnienia budowjépfe do p ‘ojektowania
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3. Oswiadczenie projektanta

Mtawa, dnia 10.03.2021 rok

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z pézniejszymi zmianami).

Oswiadezam

ze projekt budowlany na przebudowg linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV oraz
linii napowietrznej nN-0,4kV przy projektowanej Alei Swiqtego Wojciecha
w Mlawie gm. Mlawa zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

MErinZ. SEWEK

Uprawnienia budowfyf projentow
:" ofv bezggs?eg,ae"
instalacj | urzacker! eldidh g
nlr‘II‘M 6 PWOE/12
Projektant : .........." " ™. MAZfic/oss? -



4. Uprawnienia budowlane

MAZOWIECKA
£ OKREGOWA
Ny 1 1 B A
o (NIYNIERDOW
- BUDOWNICTWA

sygm. akt. MAZ/7131-7132 352 /12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 .
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42 z péin. zm.), an. 12 ust. 1
pkt 1:5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z pé#n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz 578 pézn. zm.)

Okrggowa Komisjas Kwalifikacyjna
meneduej Okrggowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje ‘
Panu Sewerynowi Rutkowskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1972 roku w m. Nidzica, synowi Lecha’

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0336 /PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektryeznych i
elektroenergetycznych

Szczegblowy zakres uprawnien

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyiej wymienions specjainoécig, niniejsze uprawnienia mowh podstawe do:

ll projektowania, sprawdzania pro_]ekmw uchneklomcmo—budowlunych i spmwowmﬂ

" nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi mbotmm budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw hudowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
4/ wykonymma nadzoru inwestorskiego,-
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania oble}mﬁw budowlanych, z zastrzeZeniem
art. 62 ust. 5.

IL Na mocy § lSmporqdunhMilhannspomiBudownictwn:dnhnkmetlia 2006 r.
w sprawie samodrielnych funkcji techmicznych w budownictwie, minicjsze mprawnienia
budowlane n:novigpdsuwg do:
sporzadzania . projekiu zagospodarowania dzialki lub teremu w zakresie wyZej wymienionej
specjalnosci.

- I[L Na mocy § 24 ust. lmpomdumhﬁnhanmpomlBudwﬁﬁwa:dnhzskwiemn
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze npramnin
budowlane stanowis podstawe do: .
projektowania obiektu budowlanego i kierowania mbomm budowlanymi zwigzanymi z
obiektern budowlanym, takim jak: - sieci, msta]acjc i urzadzenia -elektryczne i
clekn'oencrgetycme w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwagowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami tcchmcznytm zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz eleku'ycmcgo ogrzewania rozjazdéw.



CZASADNIENIE
W zwiazku z uwsglednieniem w caloici 23dania stromy, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodrie z art. 12 wst. 7 wstawy - Prawo budowlane, podstawg do wykonmywania samodsielnych funksyi
technicomych w budownicwie siancwi wpis do ceniralnego rejestru, prowadsonego przez Glownego Inspekiora
Nadsory Budowlanego oraz wpis na lisig cxlonksw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszef decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lby Incymierdw
Budownictwa w Warszawie 22 posrednicrwem Okr¢gowej Komisii Kwalifikacyjnel M=owieckiej Okregowef Izby
Insymierdw Budownicrwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. T

Sklad Orzeknjgey
1/ mgr int. Krzysztol Latoszek

2/ mgrin2 Iress Churska j{ - ;
3/ mgr int. Krzyszzof Booss Pt s

Otrzymujg:
1. Pan Sewervn Rutkowski
ul. Stefana Batorego 27
06-500 Mlawa
2. Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
J.a/a
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N5 INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FZM-8L5-LPS *

Pan SEWERYN RUTKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0557/09
adres zamieszkania ul. BATOREGO 27, 06-500 MLAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inynierdw
Budownictwa.



5. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o:
5.1. Zlecenie Inwestora.
5.2. Podktady geodezyjne w skali 1:500.
5.3. Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej nr R/20/063464.
5.4. Protokét z narady koordynacyjnej.
5.5.Uzgodnienia z ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji Miawa.
5.6. Wizjg oraz pomiary w terenie.
5.7. Obowiazujace ,,Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA".
5.8. Aktualne normy, przepisy, albumy i katalogi.
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Energa

operator
Numer R/20/063464 L\!iejscowosc Miawa Data 26-10-2020
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Plocku

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dia kolidujacego z siecia (urzadzeniami) obiektu:
1 Obiekt
Nazwa:Linia kablowa i napowietrzna nN craz linia SN
Adres {Nr dziafki):Miawa, ul. Zabrody
gm. Miawa, dzialka numer 929, 825/1, 895/35, 897/1, 999/47, 999/46, 999/45, 999/44, 895/33,
895/34
2 Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne podiegajace przebudowie:
21 Ciag liniowy [SN] - Zabrody [0031/28] - linia kablowa SN-15 kV
22 Stacja SN/nN [SN] - Mlawa Smolamnia | [T762080] - linia kablowa 0,4 kV
23, Stacja SNInN [SN] - Miawa Zabrody IV [T762058] - linia napowietrzna oraz kablowa 0.4 kV
24.  Stacja SN/nN [SN] - Miawa Zabrody [T762028] - linia kablowa 0.4 kV
3 Zakres niezbednej przebudowy sieci:
31, Urzadzenia WNi SN:
Linia kablowa SN-15 kV Zabrody pomigdzy GPZ Olechinek i stacja 7762027
- linig kablowa SN-15 w miejscu kolidujacym z planowanym zagospodarowaniem terenu umiescic w rurach ostonowych, kazdg
Zyle linii zabezpieczy¢ osobna rura,

Linia kablowa SN-15 kV Zabrody kier. T762080
- linig kablowa SN-15 kV przesuna¢ w miejsce niekolidujace z planowanym zagospodarowaniem terenu,
- W miejscu skrzyzowania z proj. droge linie umiesci¢ w rurach oslonowych, kazda 2yle linii zabezpieczy¢ osobna rura,

Linia kablowa SN-15 kV Zabrody pomigdzy T762028 oraz T762059

- linig kablowa SN-15 kV przesunaé w miejsce niekolidujgce z planowanym zagospodarowaniem lerenu,

- w migjscu skrzyzawania z proj. droge linie umiesci¢ w rurach oslonowych, kazda 2yle linii zabezpieczy¢ osobna rurg,
32 Stacja transformatorowa:

nie dotyczy
33 Urzadzenia nn:

Linia kablowa nn-0,4 kV zasilana ze stacji T762080 kier. 27603265

- linig kablowa 0,4 kV przesuna¢ w miejsce niekolidujace z planowanym zagospodarowaniem terenu,

- w miejscu skrzyzowania z proj. droge linig umie$ci¢ w rurze oslonowej,

Linia napowietrzna nn-0,4 kY zasilana ze stacji 7762059

- przebudowac ist. stanowisko linii napowietrznej w miejsce niekolidujace z planowanym zagospodarowaniem terenu,

- odbudowat istniejace przytacza napowietrzne, zasilane obecnie od stanowiska przewidzianego do przebudowy, realizacja
przewodem AsXSn o przekroju 25 mm,

Ztacze kablowe nn-0,4 kV nr 27602790 zasilane ze stacji T762059
- przebudowac ist. zlacze kablowe w miejsce niekolidujace z planowanym zagospodarowaniem terenu,

Linia kablowa nn-0,4 kV zasilana ze stacji 7762059 kier. 2760279
- linig kablowa 0.4 kV przesunat¢ w miejsce niekolidujace z planowanym zagospodarowaniem ferenu,

Linia kablowa nn-0,4 kV zasilana ze stacji 7762028 wraz ze ztaczem kablowym nr 27601891

- linig kablowa 0,4 kV przebudowa¢ w miejsce niekolidujace z planowanym zagospodarowaniem lerenu,
- w miejscu skrzyzowania z proj. droge lini¢ umie$cic w rurze oslonowej,

- Zlacze kablowe nr 27601891 przebudowac w poblize granicy dzialek 895/33 i 895/32,
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Energa

operator

Demontaze:

- wykona¢ demontaze, celem realizacji przebudowy zgodnie z pkt 3.3

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Na zakres okreslony w pki 3 warunkow przebudowy sieci nalezy opracowac dokumentacje projeklowa, kiora podlega
uzgodnieniu w Rejon Dystrybucji Miawa przed przystapieniem do realizacji przebudowy.

Niniejsze warunki przebudowy nie uwzgledniaja kolizji z istniejaca linia napowietrzna WN-110 kV zlokalizowana

w bezposrednim sasiedztwie prowadzonej inwestycji. W celu opracowania warunkéw przebudowy dla ww. linii
energetycznej prosimy o wystapienie ze stosownym wnioskiem do ENERGA - OPERATOR SA, Oddzial w Plocku.

Inne wymagania:

Inwestycja w uzgodnionym zakresie bedzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowe urzadzen
elektroenergetycznych z wlascicielem sieci ENERGA - OPERATOR SA z siedziba w Gdansku przy ulicy Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdarisk, Oddzial w Plocku, 2 siedziba w Plocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock

Rozpoczecie prac projektowych, jak rownie? budowlano - montaZowych na podstawie niniejszych warunkow przebudowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Piocky.

Ewentualne odwolanie od ninigjszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty ich
wydania Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizii uznawane bedzie jako ich akceptacja

Warunki przebudowy sieci wazne sa przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia. toravis

al’s
Joannaflaikicwids

Blazinski Mariusz

OPRACOWAL __~ ZATWIERDZL

Otrzymuja 1. Whnioskodawca

2 ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon Dystrybucii w Miawie
ul. Warszawska 127, 06-500 Mlawa

10
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Miawa, 21 grudnia 2020 roku

ENERGA OPERATOR SA

Oddzial w Plocku

Rejon Dystrybuciji Miawa
Nr dok. EOP-74-010051-2020 Zgtaszajacy projekt do uzgodnienia:

Ustugi Projektowe Andrzej Dusinski
ul. Warszawska | lok. 19
06-500 Miawa

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nr uzgodnienia: 530/1/20

Dokumentacja: Przebudowa (usunigcie kolizji) linii kablowych nn 0,4 kV i SN 15 kV.
WP nr RI20/063464.

Lokalizacja: Mtawa Al. Sw. Wojciecha

Zakres uzgodnienia:  formalno-prawny oraz techniczny (2godnos¢ z rozwiazaniami technicznymi i standardami
przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)

UZgOdﬂiOﬂO.' TAK

Uwagi: o —_ ; .

1. Przed przystapieniem do realizacji prac, wykonawca zobowigzany jest do
podpisania umowy na przebudowe urzadzen elektroenergetycznych.

2. W zwiazku z wprowadzeniem przez Energa Operator SA standardow
dotyczacych oznaczania obiektéw energetycznych nalezy na etapie
wykonawstwa uzyskac odpowiednie dane w Rejonie Dystrybucji Miawa.

3. Uzgodnienie ma by¢ zataczone do dokumentacii (kazdego egzemplarza).

Uzgodnienie wazne jest do: 20 grudnia 2022r,
Uzgodnienie przygotowat: Rafat Kaszubski

Ninigjsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robét
budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci w zakresie
stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i nom.

Zatgczniki: brak

Zatwierdzil

inzymier as Dokume ycine
Dzat Dekume 7 (RELYLIne|
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F2/X11G-8
Edycja D
STAROSTA MLAWSKI

G.6630.2.46.2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dotyczgcego sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

1. Spos6b, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjne;j:
la. Narada koordynacyjna przeprowadzona stacjonarnie w dniu 2021-03-18 w siedzibie
Wydzialu Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego
w Mtiawie przy ulicy Stary Rynek 10, 06-500 Mlawa
2. Opis przedmiotu narady:
2a. Oznaczenie rodzaju i typu sieci/przytacza*: sieci eN, g. w, ks, kd. tel
2b. Lokalizacja: Miawa ul. Zabrody dz nr 733, 897/1, 895/33, 895/34, 895/35, 929, 999/14,
999/17, 999/18, 999/42, 999/44, 999/46, 999/47, 1002, 1003, 1005, 1014, 1015/1, 1015/2, 1016,
1017 , Otocznia Nowa dz nr 128, 129
3. Wnioskodawca:
3a. Imig i nazwisko (nazwa) oraz dane identyfikujace wnioskodawce:
USLUGI PROJEKTOWE, mgr inz. Andrzej Dusinski,06-500 Miawa, Warszawska 1 lok.19,
3b. Data wplywu wniosku do WGKiGN: 2021-03-15

4. Przewodniczacy narady koordynacyjne;j:

Arkadiusz Glazewski - Inspektor w Wydziale Geodezji Katastru i Gospodarki
Nieruchomedciami.

5. Imiona i nazwiska uczestnikéw oraz oznaczenie podmiotéw, kidre te osoby reprezentuja
zawiera tabela nr 1.

6. Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej zawarte w tabeli nr 1.

7. Informacja o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele w niej nie
uczestniczyli zawarta w tabeli nr I.

8. Wnioski o koordynacj¢ robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. B
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych.
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F/XI11/G-08
Edycja D

o TABELA Nr 1.
Stanowiska uczestnikéw narady (zalecenia, uwagi), Imig i nazwisko
Lp. Nazwa podmiotu Informacja o podmiotach nie uczestniczacych w naradzie. | uczestnika (podpis)
Przewodniczacy Uzgadniam ) ' ’ Glazewski
narady Al ... 010 0 1 2090, .!i?...?':{i:w.‘.»)x. Arkadiu
1 koordynacyjnej = | .......8 il 22y ... TGy @lbe) Gt Sy
*Z'%‘*/ﬂ-é: edlow oy o poie
Uzgodnienie niestacjoname
Energa Operator S.A.
2 Oddziat w Plocku
Polska Spéika
Gazownictwa
3 Spétka. z 0.0.
ZWKiO$ ,,WOD-KAN”
4 Spétka z o.0.
Urzad Miasta / Gminy*
Orange Polska S.A.
Dzial Zarzadzania Zasobami
6 Infrastruktury i Obshugi
Klienta
Agencja Rozwoju Uzgodnienie niestacjonarne
MazowsZa B.A. || cscosssnniasnesisriniisae jf’ 7. B R 0T - [
4 /
Powiatowy Zarzad Uzgodnienie niestacjonarne
8 Drog wMlawie |
Mazowiecki Zarzad | ..o et et eaeeniee | sreeea et et eaeaas
DrOPWOTSWOdZIICH: | cxcsovausinmusimimmassssmsysenias o b o s se e
9 RD Ciechanow
Zaklad Ustug
10 | Wodnych w Mlawie
Urzad Miasta Miawa
Wydzial Infrastruktury
11
*Niepotrzebne skreshié

Strona2z2
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8. Uzgodnienia branzowe - Nie dotyczy
9. Decyzje administracyjne - Nie dotyczy
10. MPZP lub Decyzja lokalizacyjna - Nie dotyczy

11. Stan istniejgcy

Przewidziana do przelozenia oraz zabezpieczenia rurami ostonowymi linia
kablowa SN-15kV Zabrody zasilana jest GPZ Olechinek i wykonana jest kablem
2x3x (XRUHAKXS 1x240 mm?) na odcinku miedzy stacjami T762059,
T762027 i T762028;

Przewidziane do przebudowy linie kablowe nN-0,4kV wykonane sa kablem:

¢ YAKXS 4x240 mm?® i YAKXS 4x120 mm? zasilanymi ze stacji T762059 (ul.
Zabrody);

¢ YAKXS 4x120 mm? zasilanym ze stacji T762028 (ul. Zabrody);

Przewidziana do przebudowy linia napowietrzna nN-0,4kV zasilana jest ze stacji
T762059 (ul. Zabrody);

12. Rozbiorki

Projektuje sig demontaz:

a) linii kablowej nn-0,4kV zasilanej ze stacji T762028 Zabrody wykonanej
kablem YAKXS 4x120 mm? na odcinku o dtugoéci 98 m;

b) dwoch ztacz kablowych nr 2 i 3 typu KRSN-00/4R-NH2/F przy czym zlacze
nr 3 przewidziano do ponownego montazu w nowej lokalizacji;

c) stupa typu K-10,5/13,5E w linii napowietrznej nN-0,4kV z przeznaczeniem
do ponownego montazu w nowej lokalizacji

d) z powyzszego shupa, trzech przylaczy napowietrznych typu AsXSn z
przeznaczeniem do ponownego montazu;

13. Linia SN (kablowa)

13.1. Linia kablowa SN-15kV Zabrody relacji T762059-T762027 oraz T762059-
1762028

W zwiazku z zaistniala kolizja istniejacych kabli SN-15kV  typu
2x3x (XRUHAKXS 1x240 mm?) z projektowanym rondem na skrzyzowaniu
ulicy Zabrody i projektowanej Al. Sw. Wojciecha, nalezy kable przelozy¢ po
nowej trasie na odcinku o dlugosci 35 m.

Dodatkowo kable nalezy zabezpieczy¢, dwudzielnymi rurami ostonowymi
A160PS (koloru czerwonego) na odcinku o dhugosci 24 m (dt. rury
144m=6x24m). Uszczelnienie przepustow kablowych wykonaé¢ za pomoca
systemow uszczelnien GABO, typu SRA-160.

13.2. Sposéb utozenia w ziemi kabli SN-15kV

Kable uktada¢ w wykopie o glebokoséci 1,0 m na podsypce z piasku o grubosci
10 cm, linig falista. Po zabezpieczeniu kabli rurami ostonowymi i utozeniu na
podsypce z piasku, a przed zasypaniem nalezy zglosi¢ je do_inwentaryzacji

geodezyjnej oraz odbioru technicznego. mgr int SEWERRUTKOWSK
Uprawnienia budo ¢ rojektowania
obota apymi bez ograniczen
wspedalroﬁ:' wzahesiesied, 14
instalac | urzadeer f -
nrM ‘{I" 0Ef12

nr ewid. MAZ/IE/0557/09



Po wykonaniu inwentaryzacji i odbiorze, kable przysypa¢ 10 cm warstwa piasku
i 15 cm warstwa ziemi rodzimej oczyszczonej z gruzu i kamieni, przykrywajac to
folig koloru czerwonego. Po przykryciu folia wykop wyrdwnac ziemia rodzima
oczyszczong z gruzu i kamieni ubijang warstwami.

Trasg utozenia kabli i rur ostonowych przedstawiono na PZT w skali 1:500 oraz
schemacie jednokreskowym.

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym,
wszystkie roboty ziemne przy ukladaniu kabla wykonaé¢ recznie pod
nadzorem wlascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen. Pozostale wykopy
wykona¢ recznie lub mechanicznie.

14. Stacja transformatorowa Sn/nn - Nie dotyczy

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)
15.1. Linia napowietrzna nN-0,4kV zasil. z T762059 Zabrody IV

W zwiazku z zaistniala kolizja istniejacego stanowiska stupowego typu
K-10,5/13,5E z projektowang przebudowa ulicy Zabrody, nalezy przestawié
powyzszy shup w nowa lokalizacje zgodnie z zaznaczeniem na PZT.

15.2. Linia kablowa nN-0,4kV zasil. z T762059 Zabrody IV

W  zwiazku z zaistniala kolizja istniejacej linii kablowej nN-0,4kV
z projektowanym rondem na skrzyzowaniu ulicy Zabrody i projektowanej
Al. Sw. Wojciecha, nalezy:

e istniejace ztacze kablowe nr 3 typu KRSN-00/4R-NH2/F przestawi¢ w nowa
lokalizacje zgodnie z zaznaczeniem na PZT;
¢ po demontazu ZK nr 3, istniejacy kabel typu YAKXS 4x120 mm? (relacji
T762059 — ZK nr 3) zdemontowac a nastgpnie utozy¢ po nowej trasie na
odcinku o dtugos$ci 4 m;
dodatkowo powyzszy kabel na odcinku 3 m (pod ul. Zabrody) nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowa typu DVK110;
¢ po demontazu ZK nr 3, istniejacy kabel typu YAKXS 4x120 mm? (relacji
ZK nr 3 — ZK nr 5) zdemontowaé a nastgpnie utozy¢é po nowej trasie na
odcinku o dtugos$ci 4 m;
e ze zlagcza ZK nr 3 ulozy¢ cztery nowe odcinki kabla typu YAKXS 4x120
mm?, przy czym:
- w kierunku stupa typu K-10,5/13,5E odcinek o dtugo$ci 2/15 m
powyzszy kabel nalezy wprowadzi¢ na powyzszy shup i przylaczyé do
istniejacej linii napowietrznej;
dodatkowo powyzszy kabel na odcinku 2 m (skrzyzowanie z siecig
telekomunikacyjna) nalezy zabezpieczy¢ rura ostonowa typu DVK110;
- w kierunku projektowanego ZK nr 2 odcinek o dlugosci 48/52 m
W miejscu skrzyzowania powyzszego kabla z projektowang Al Sw.
Wojciecha, kabel uklada¢ w rurze ochronnej SRS-110, natomiast przy
skrzyzowaniu lub zbliZeniu z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem
terenu w rurze ochronnej DVK-110. Uszczelnienie przepustow kablowych
wykona¢ za pomocg systemu uszczelnien GABO, typu SRA-110.




- w kierunku istniejacego ZK nr 5 odcinek o dtugo$ci 4/6 m
projektowany kabel z istniejacym nalezy polaczy¢ za pomoca mufy typu
SMH4 PL-4 (95-150);
dodatkowo powyzszy kabel na odcinku 2 m (skrzyzowanie z siecia
telekomunikacyjna) nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa typu DVK110;

- w kierunku istniejacej stacji T762059 odcinek o dlugosci 1/4 m
projektowany kabel z istniejacym nalezy polaczy¢ za pomoca mufy typu
SMH4 PL-4 (95-150);

 istniejace kable typu 2x (YAKXS 4x240 mm?) oraz YAKXS 4x120 mm?
zlokalizowane na dz. nr 999/47 przelozy¢ po nowej trasie na odcinku

o dlugosci 11 m zgodnie z zaznaczeniem na PZT;

Tras¢ ulozenia kabli i rur ostonowych oraz miejsce posadowienia ZK i
wykonania muf przedstawiono na PZT w skali 1:500 oraz schematach
jednokreskowych.

15.3. Linia kablowa nN-0,4kV zasil. z T762028 Zabrody

Projektuje si¢ z istniejacego ZK nr 1 budowe linii kablowej, kablem typu
YAKXS 4x120 mm? na odcinku o dlugos$ci 80/84 m. Projektowany kabel nalezy
wprowadzi¢ do projektowanego na granicy dzialek nr 895/32 i 895/33 zlacza
kablowego ZK nr 2 typu KRSN-00/3R-NH2/2R-NHOO0/F.

W ZK nr 2 projektuje si¢ podzial sieci kablowej nn miedzy stacjami
transformatorowymi T762028 Zabrody, T762027 Zabrody Osiedle III oraz
T762059 Zabrody 1V.

Tras¢ ulozenia kabla i rur ostonowych oraz miejsce posadowienia ZK
przedstawiono na PZT w skali 1:500 oraz schematach jednokreskowych.

15.4. Sposob utozenia w ziemi kabla nN-0,4kV

Kabel uklada¢ w wykopie o glgbokosci 0,8 m na podsypce z piasku o grubosci
10 cm, linig falista. Po zabezpieczeniu kabla rurami ostonowymi i utozeniu na
podsypce z piasku, a przed zasypaniem nalezy zglosi¢ go do inwentaryzacji
geodezyjnej oraz odbioru technicznego. Po wykonaniu inwentaryzacji i odbiorze,
kable przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwa ziemi rodzimej
oczyszczonej z gruzu i kamieni, przykrywajac to folia koloru niebieskiego.
Po przykryciu folia wykop wyréwnaé ziemia rodzima oczyszczona z gruzu
1 kamieni ubijana warstwami.

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym,
wszystkie roboty ziemne przy ukladaniu kabla wykonaé¢ recznie pod
nadzorem wiascicieli lub uzytkownikéow tych urzadzen. Pozostale wykopy
wykona¢é recznie lub mechanicznie.

16. Oswietlenie uliczne - Nie dotyczy

17. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe) - Nie dotyczy

mgr ini, SEWERY) KOWSKI
Uprawnienia budgwiane dg
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18. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe)

Na projektowanym stupie typu K-10,5/13,5E nalezy ponowne przylaczyé¢ trzy

przytacza napowietrzne typu AsXSn, przy czym:

* do budynku nr 24 przytacze typu AsXSn 2x25 mm? - nalezy skrcié,

¢ do budynku 37 przytacze typu AsXSn 4x25 mm” - nalezy przedtuzyé o 3 m,

* do budynku na dz. nr 1005 przylacze typu AsXSn 4x25 mm? - nalezy
przedhuzy¢ o 3 m,

19. Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN - Nie dotyczy
20. Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nn -Nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepigciowa linii nn

Linie napowietrzne niskiego napigcia nalezy chroni¢ od  przepieé
atmosferycznych ogranicznikami przepie¢. Miejsce montazu wskazano na PZT
oraz schemacie jednokreskowym.

22.Ochrona od porazei pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
Nie dotyczy

23.0Ochrona od porazen pradem elektrycznym w stacji transformatorowej
SN/nn - Nie dotyczy

24.0Ochrona od porazei pradem elektrycznym w sieci nn

Dla zapewnienia prawidlowej pracy urzadzen elektroenergetycznych
w warunkach normalnych oraz ochrone przeciwporazeniowa w warunkach
zakloceniowych, niezaleznie od uziemienia roboczego na  stacji
transformatorowej, w sieci napowietrznej w ukladzie TN-C przewiduje sig
uziemienia robocze dodatkowe, ktére nalezy wykona¢ w miejscu wskazanym na
PZT oraz schemacie jednokreskowym.

W linii napowietrznej przewéd ,PEN” nalezy uziemi¢ na stanowisku
K-10,5/13,5E dla ktérego wykonano uziom. Warto$¢ opornosci uziemienia, nie
moze przekroczy¢ 10€Q dla stanowiska z ochrong przeciwprzepieciowa.

W sieci kablowej natomiast, jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim
zastosowano  wylaczenia zasilania przez urzadzenia zabezpieczajace,
przeciazeniowo - zwarciowe w czasie trwania zwarcia doziemnego nie diuzszym
niz 5 sek. Jako przewody ochronne stanowié beda przewody neutralno-ochronne
PEN” w kablach. Przewody neutralno-ochronne ,,PEN” w kablach nn nalezy
wyr6zni¢ niebieskim kolorem izolacji a ich kofice w miejscach przylaczen
oznaczy¢ koncowka koloru zéttozielonego. Przewody ,,PEN” nalezy uziemi¢ w
miejscu rozcigceia linii kablowej tj. w ZK.

Uziomy zaprojektowano jako pionowe-glebinowe.

Uziomy poziome wykona¢ z bednarki ocynkowanej 25x4, natomiast pionowe z
pretow stalowych ocynkowanych fil6 o di. 1,5m. Polaczenia w ziemi wykonaé
poprzez spawanie zabezpieczajac materiatem bitumicznym, natomiast polaczenie
do zacisku kontrolnego stupa wykona¢ na dwie $ruby z uzyciem zacisku
krzyzowego z podktadkami sprezynujacymi. MW%WENQ 7 Onl%ﬁylaczyé
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wszystkie inne dostepne uziomy. Zwody uziomowe nalezy malowaé w pasy
zielono — zolte o szerokosci okoto 10 cm.

Dla sprawdzenia rzeczywistych warto$ci uziemien, nalezy przed oddaniem linii
do eksploatacji wykona¢ pomiary i w przypadku nie uzyskania wskazanych
wartoSci, uziomy odpowiednio rozbudowac.

25. Obliczenia techniczne - Nie dotyczy

26. Opinia geotechniczna - Nie dotyczy

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym
Nie dotyczy

28.Kolizje / skrzyzowania - Nie dotyczy

29.Ingerencja w zielen wysokg - Nie dotyczy

30. Ochrona konserwatorska - Nie dotyczy

31. Opis projektu zagospodarowania terenu - Nie dotyczy

32.Obszar oddzialywania inwestycji - Nie dotyczy

33. Uwagi

Catos¢ prac wykona¢ w oparciu o ,,Standardy techniczne w ENERGA —
OPERATOR S.A.” oraz niniejszy projekt z zachowaniem postanowien
norm, albuméw, katalogéw, uzgodnien, przepisow w wykonawstwie oraz
zgodnie z wiedza techniczna.

Wszelkie prace montazowe wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami
BHP i uzgodnieniami.

Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsiebiorstwo, ktore posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie
elektrycznym.

Tyczenie oraz inwentaryzacje powykonawczg zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej.

Teren po wykonaniu wykopow wyréwnaé i doprowadzié¢ do stanu jak przed
rozpoczeciem prac.

Materialy z demontazu sieci nalezy przekaza¢ do ENERGA-OPERATOR
Logistyka Sp. z 0.0., ul. Warszawska 127, 06-500 Miawa.

Dla materialbw mogacych wprowadzi¢ zagrozenie Srodowiskowe
wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ ,karte charakterystyki substancji
niebezpiecznych” (np.: farby, rozpuszczalniki, smary)

mgr inz. SEWEBAN RU OWSKI
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34. Zestawienia montazowe i demontazowe

istniejgce linie kablowe SN-15kV
(do przetoZenia po nowej trasie)
I.p. nazwa ilos¢ | jm. UWAGI
1 |Kabel XRUHAKXS 1x240 210 m z demontazu
2 |Rura ostonowa dwudzielna A160PS - czerwona 144 m
3 |Systeméw uszczelnien GABO, typu SRA-160 12 szt.
4 |Folia kablowa czerwona 70 m
5 |Piasek na podsypke 6 m3
Istniejace linie kablowe nN-0,4kV
(do przefozenia po nowej trasie)
Lp. nazwa @] iose | jm. UWAGI
1 |Kabel YAKXS 4x240 22 m  |zdemontazu
2 |Kabel YAKXS 4x120 11 m  |zdemontazu
3 |Folia kablowa niebieska 1 m
4 |Piasek na podsypke 2 m3

19



istn. stanowisko linii nap. nN-0,4kV typu K-10,5/13,5E

(do przestawienia wnowg lokalizacje)

l.p. nazwa lo$é | j.m. UWAGI
1 |Zerdz E 10,5/13,5 (UP4+UP6) 1 szt |z demontazu
2 |Ptyta ustojowa U-130 3 szt |z demontazu
3 |Element ustoju Eu-1 3 szt |z demontazu
4 |Poprzecznik krafncowy PK-1 + obejma 1 szt |z demontazu
5 |Konstrukcja Km-1 + obejma 1 szt |z demontazu
6 |lzolator S-80/2 5 szt |z demontazu
7 |Uchwyt petlicowy UP 50/70 4 szt
8 |Uchwyt petlicowy UP 25/35 1 szt
9 [Hak wieszakowy SOT 29 3 szt |z demontazu - na stup (przylacze)
10 |Tasma COT 37 2 m |z demontazu - na siup (przylacze)
11 |Klamerka COT 36 2 szt |z demontazu - na stup (przylacze)
12 [Uchwyt SO 80S 2 szt |z demontazu - na siup (przylacze)
13 |Uchwyt odciagowy SO 80.235S 1 szt |z demontazu - na stup (przylacze)
14 |Przewod AsXSn 4 x 25 6 m |przediuzenie 2 przylaczy
15 |ZAgczka SJ9.25 8 szt |przediuzenie 2 przylaczy
16 |Zacisk odgatezny SLIP 22.1 10 szt |[nasiup - przylacze
17 |Odgromnik ASA 440-10BO+D+P 3 szt
18 |Opaska PER15 3 szt
19 [Uchwyt dwumetalowy 11803 GALMAR 3 szt |polaczenie odgromikéw z uziem,
20 |Zacisk uziemiajacy $rubowy 2442 BELOS 2 szt |uziemienie przew odu PEN
21 |Przewdd AsXSn 50 2 m |uziemienie przew odu PEN
22 |Zacisk odgatezny SLIP 22.127 1 szt |uziemienie przew odu PEN
23 |Tasma stalowa ocynk 25x4 20 m
24 |Pret uziomowy ocynk. fi 16 dt 1,5m Bezpol 8 szt
25 |Zacisk krzyzowy 2 szt
26 |Sruba M10x25 + N + 2PP + PS 8 | szt
27 |Tasma COT 37 12 m
28 |Klamerka COT 36 10 szt
29 |Oznacznik stupa 1 szt |wg. wymagan Energa Operator
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linia kablowa od istn. ZK nr 1 do proj. ZK nr 2
zasilana z T762028 Zabrody

lp. nazwa ilos¢ | jm. UWAGI

1 |Kabel YAKXS 4x120 84 m

2 |KRSN-00/3R-NH2/2R-NHOO/F 8 szt |ZKnr2

3 |Zwora WTZ 2 3 szt

4 |Wkiadka topikowa WT-00/gG 40A 3 szt

5 |Czteropalczatka termokurcziiwa SEH4 60-25 (35-150) 2 szt

6 |Rura DVK 110 niebieska 8 m

7 |Folia kablowa niebieska 80 m

8 |Tasma stalowa ocynk 25x4 5 m

9 |Pret uziomowy ocynk. fi 16 dt 1,5m Bezpol 5 szt

10 |Zacisk krzyzowy 1 szt

11 |Sruba M10x25 + N + 2PP + PS 2 szt

12 |Kiddka energetyczna 1 szt

13 |Wkladka MasterKey do ZK 1 szt

14 |Piasek 74 m3

15 |Oznacznik kablowy 9 szt  |wg. wymagan Energa Operator
16 |Tabliczka opisowa kabla 2 szt  |wg. wymagan Energa Operator
17 |Tabliczka opisowa zlacza 1 szt  |wg. wymagan Energa Operator
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linia kablowa od istn. ZK nr 3 (rozgatezne)
kier. ZK nr 2, ZK nr 5, stacja T762059 oraz stup K-10,5/13,5E
zasilana z T762059 Zabrody IV
Lp. nazwa : loé | j.m. UWAGI
1 |Kabel YAKXS 4x120 77 m
2 |Kabel YAKXS 4x120 8 m  |zdemontazu
3 |Mufa kablowa SMH4-PL-4 (95-150) 2 szt
4 |KRSN-00/4R-NH2/F 1 kpl. |zdemontazu-ZK nr3
5 |Rura DVK 110 niebieska 4 m
6 |Rura SRS 110 niebieska 27 m
7 |Folia kablowa niebieska 55 m
8 |Zacisk odgatezny SLIP 32.21 4 szt
9 |Rura BE75 3 m
10 |Uchwyt do rury UMRo-75 3 szt
11 |Kapturek ECJ 110 1 szt
12 |Czteropalczatka termokurcziiwa SEH4 60-25 (35-150) 6 szt
13 |Rura termokurczliwa SR3 22-6/1000 4 szt
14 |Uchwyt dystansowy SO 79.6 6 szt
16 |Tasma COT 37 5 m
16 |Klamerka COT 36 5 szt
17 |Tasma stalowa ocynk 25x4 5 m potaczyé z uziomem slupa Inn
18 |Sruba M10x25 + N + 2PP + PS 2 szt
19 |Piasek 5 m3
20 |Oznacznik kablowy 8 szt |wg.wymagan Energa Operator
21 |Tabliczka opisowa kabla 6 szt |wg. wymagan Energa Operator
materiaty z demontazu
Lp. nazwa 1| ilos¢ | jm. UWAGI
1 |Kabel YAKXS 4x120 98 m
2 |KRSN-00/4R-NH2/F 1 szt. |[nr2
3 |KRSN-00/4R-NH2/F z wyposazeniem 1 szt. |nr 3 - do ponow nego montazu
4 |Stanowisko stupowe K-10,5/13/5E z osprzetem 1 szt. |do ponow nego montazu

UWAGA: Zdemontowane materiaty nalezy zwroci¢ do ENERGA-OPERATOR SA
w Mtlawie przy ul. Warszawskiej 127

mgr ini. SEWER
Uprawnienia bud Led ﬁ KOWsK|
i Kierowania robotarn b Projektowania
% :
instalac | urzacbert ek Me) W zakresie sied,
nrewid. /0557/09
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Legenda:

—— - projektowany kraweznik betonowy typu ciezkiego 20x30x100

----- - projektowany kraweznik betonowy najazdowy typu ciezkiego 20x22x100
—— - projektowany kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30x100

----- - projektowany kraweznik betonowy najazdowy typu lekkiego 15x22x100

: 2\00"\ —— - projektowany opornik betonowy 12x25x100
127 —— - projektowane obrzeze betonowe 8x30x100
P, ! - projektowany kraweznik granitowy typu ciezkiego 20x30x100
0 i} - projektowany kraweznik granitowy najazdowy typu ciezkiego 20x22x100
- | - projektowany kraweznik granitowy lezacy/stojacy typu lekkiego 15x30x100

whLLL - projektowane skarpy

} X - drzewo do usuniecia

—————— - projektowany kabel energetyczny (oswietleniowy)
--------- - projektowany kabel energetyczny SN-15kV

(O} 2O =
= Proj. studnia telatechmcznﬁkm

e AN
. i \‘5\“\

~~~~~~~~~ - projektowany kabel energetyczny nN

® - projektowany stup wraz z oprawg parkowg LED
@~ - projektowany stup wraz z oprawa uliczng LED

9 - projektowana studnia rewizyjna
@ - projektowany wpust deszczowy
—— - proj. sie kanalizacji sanitarnej
—*— - proj. sie¢ wodociggowa
—“— - proj. siec kanalizacji deszczowej
i —i— - przebudowywana sie¢ gazowa
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ - proj. kabel teletechniczny

—— - proj. kanat technologiczny

..'_\‘\ “
AN
il S\ -

Po$wiadczam za zgodno$¢ z oryginatem, Ze niniejszy projekt
opracowano na kopii mapy do celéw projektowych,
poswiadczonej przez organ prowadzacy paristwowy zaséb
geodezyjny i kartograficzny.

Identyfikator ewidencyjny materialu zasobu operatu
technicznego P.1413.2020.1780 z dnia 20.10.2020

Mapa zostata zaktualizowana przez geodete uprawnionego
Marka Dymkowskiego nr. upr. GGK 17753
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INFORMACUJA
Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor: MIASTO MLAWA
06-500 MEAWA, STARY RYNEK 19

Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ
SIECI SN I NN

Adres budowy: BUDOWA ALEI SW. WOJCIECHA W MLAWIE-ETAP III
OD KM 2+430,00 DO KM 3+213,00

Projektant: mgr inz. Seweryn Rutkowski

ul. St. Batorego 27
06-500 Miawa

Podstawa opracowania:

I. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydzial
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo$ciami Starostwa
Powiatowego w Mlawie

2. Pomiary uzupetniajace w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres robot:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest przebudowa elektroenergetycznej
sieci kablowe;j SN-15kV i nN-0,4kV oraz sieci napowietrznej nN-0,4kV przy
projektowanej Alei Sw. Wojciecha w Mlawie gm. Mlawa

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejno$é realizacii:

- Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym

- Przygotowanie placu budowy

- Wytyczenie trasy utozenia kabli SN i nn oraz rur ostonowych
- Wytyczenie miejsca montazu stupa linii napowietrznej oraz ztacz kablowych
- Wykonanie robét ziemnych

- Demontaz i ponowny montaz stupa Inn oraz ZK

- Demontaz i ponowne ulozenie po nowej trasie kabli SN i nn
- Ulozenie rur ostonowych

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- Zasypanie wykopu i uporzadkowanie placu budowy

- Pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

mgr inz. SEWERYN RUT OWSsK|
I Uprawmen budoy| ahe projektowania
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Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych rozbidrce lub
adaptacji:
- Linia kablowa SN i nn

- Zlacza kablowe ZK
- Shup linii napowietrznej

Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Istniejaca linia energetyczna napowietrzna i kablowa nn

- Istniejaca linia energetyczna kablowa SN

- Istniejaca linia energetyczna napowietrzna WN

- Istniejaca sie¢ gazowa, wodociaggowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna
- Droga gminna — ruch samochodowy

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

- transport i skladowanie materiatéw budowlanych — przyci$nigcie pracownikowi
konczyn przez elementy konstrukcyjne, otarcia naskorka

- wykopy mechaniczne pod fundamenty — zaczepienie, zahaczenie pracownika

- wykopy reczne pod fundamenty — oberwanie si¢ skarpy 1 przysypanie
pracownika

- montaz i stawianie fundamentéw oraz stupdéw — przyci$niecie pracownikowi
konczyn, uszkodzenie ciata przy zerwaniu lub zsunigciu zawiesi z haka dzwigu

- porazenie pradem elektrycznym: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

- hatlas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

- wysiltek fizyczny: wystgpuje podczas wykonywania wigkszosci prac

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot
szczegdllnie niebezpiecznych:

- zapoznanie pracownikéw zatrudnionych na budowie =z zakresem
niebezpieczenstwa przy poszczegélnych fazach robdt budowlanych
bezposrednio przed przystapieniem do wykonania robot

- prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie Srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- wyposazenie pracownikow w odpowiednie $rodki techniczno — ochronne

- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem os6b niezatrudnionych

- zabezpieczenie placu budowy w niezbedne $rodki tacznosci

- wyposazenie budowy w $rodki pierwszej pomocy

- skladowanie materialtdw w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaly
1 utrudniaty dojazdu i dojscia

- wyposazenie placu budowy w niezbedny sprzet p. poz

mgr ini. SEWERNFN Ru OWSKI

varsk do projektowania
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